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      Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

      Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

      «BOE» núm. 143, de 16 de junio de 2011

      Referencia: BOE-A-2011-10457

      TEXTO CONSOLIDADO

      Última modificación: 3 de octubre de 2019

      Mediante el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, se aprobó el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.

      El artículo 8, del citado Reglamento, señala que por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se podrá regular un procedimiento de consulta e intercambio de información entre los proyectistas de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) y los operadores de telecomunicaciones que desplieguen red en la zona en la que se va a construir la edificación. Asimismo, de acuerdo con el apartado 3 de dicho artículo 8, la indicada orden regulará la forma en que la Administración actuará como gestor del proceso de consulta e intercambio de información y la forma de normalizar y canalizar las consultas efectuadas por los proyectistas de la ICT hacia los diferentes operadores con red y las respuestas de estos hacia los correspondientes proyectistas, sin ningún otro tipo de intervención en el proceso.

      Por otro lado, el artículo 9, del citado Reglamento determina que, por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, podrá aprobarse un modelo tipo de proyecto técnico que normalice los documentos que lo componen, estableciéndose en su apartado 3 que se presumirá que el proyecto técnico cumple con las determinaciones establecidas en dicho reglamento y demás normativa aplicable, cuando haya sido verificado por una entidad que cumpla los requisitos señalados en el apartado 1 del mencionado artículo 9, siempre y cuando dicha verificación se realice siguiendo los criterios básicos establecidos mediante orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Asimismo, el apartado 6 de este artículo establece que, la entidad de verificación, una vez acreditada, deberá cumplir los requisitos y criterios que se establezcan mediante orden del titular del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que tendrán como objetivo facilitar la gestión y la tramitación ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información de los proyectos verificados por la referida entidad.

      Por último, el artículo 10, del mencionado Reglamento, dispone que la forma y contenido del certificado y los casos en que este sea exigible, en razón de la complejidad de la instalación, se establezcan por orden ministerial. También dispone este artículo que, por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, podrá aprobarse un modelo tipo de manual de usuario que normalice su estructura y la información que debe contener.

      La disposición final segunda del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para dictar las normas que resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en el mismo.

      Se ha recabado, en la tramitación de esta norma, el informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de acuerdo con lo previsto en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. Asimismo, se ha realizado el preceptivo trámite de audiencia a través del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, conforme al artículo 2.b del Real Decreto 1029/2002, de 4 de octubre, por el que se establece la composición y funcionamiento de dicho órgano colegiado.

      En su virtud y previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en su reunión de 2 de junio de 2011, dispongo

      Artículo 1. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones.

      1. Esta Orden tiene por objeto:

      a) Aprobar el contenido y la estructura del proyecto técnico necesario para la ejecución de las infraestructuras de las edificaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, de acuerdo con lo previsto en su artículo 9.

      b) Regular el procedimiento de consulta e intercambio de información, definido en el artículo 8 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, entre los proyectistas de las ICT y los operadores de telecomunicaciones que desplieguen red en la zona en la que se va a construir la edificación.

      c) Establecer el procedimiento de comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 9 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por parte de las entidades que deseen prestar servicios de verificación de los proyectos técnicos de ICT.

      d) Establecer los criterios básicos de verificación de los proyectos técnicos a aplicar por las entidades que presten servicios de verificación.

      e) Establecer las obligaciones y requisitos del director de obra en una ICT definido en el artículo 9 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

      f) Establecer determinados modelos de acta de replanteo, de certificaciones de fin de obra y de protocolos de pruebas para distintos tipos de instalaciones, como comprobantes de su correcta ejecución y los casos en que se deben emplear.

      g) Establecer el formato y contenido del manual de usuario de la instalación ejecutada.

      2. A los efectos de la presente orden se entenderá como:

      a) Proyectista de la ICT: El profesional encargado por el promotor de la edificación para el diseño de la ICT, que dispone de la titulación establecida en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.

      b) Director de obra de la ICT: El agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra de la infraestructura común de telecomunicaciones en los aspectos técnicos, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. Debe disponer de la titulación establecida en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.

      c) Operadores con red: Operadores de telecomunicación que, mediante diferentes tecnologías, despliegan redes de telecomunicación hasta las edificaciones y que, de forma voluntaria, se adhieren al proceso de consulta e intercambio de información objeto del artículo 3 de la presente orden.

      Artículo 2. Proyecto técnico.

      1. Con objeto de garantizar que las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de los edificios cumplan con las normas técnicas establecidas en el Reglamento aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, aquéllas deberán contar con el correspondiente proyecto técnico elaborado y firmado por el proyectista de la ICT que, en todo caso, actuará en coordinación con el autor del proyecto de edificación.

      En el proyecto técnico se describirán, detalladamente, todos los elementos que componen la instalación y su ubicación y dimensiones, mencionando las normas que cumplen. El proyecto técnico deberá tener la estructura y contenidos que se determinan en el anexo I a esta orden, debiendo incluir, en cualquier caso, referencias concretas al cumplimiento de la legalidad vigente en las siguientes materias:

      a) Normativa sobre prevención de riesgos laborales en la ejecución del proyecto técnico.

      b) Seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética y especificaciones técnicas que, con carácter obligatorio, deben cumplir los equipos e instalaciones que conformen las infraestructuras objeto del proyecto técnico.

      c) Normas de seguridad que deben cumplir el resto de materiales que vayan a ser utilizados en la instalación, especialmente las contenidas en el vigente Código Técnico de la Edificación en materia de seguridad contra incendios y de resistencia frente al fuego.

      d) En el caso de edificios o conjuntos de edificaciones en los que existan infraestructuras individuales en los que esté prevista su sustitución por una infraestructura común, precauciones a tomar durante la ejecución del proyecto técnico para asegurar, a quienes tengan instalaciones individuales, la normal utilización de las mismas durante la construcción de la nueva infraestructura o la adaptación de la existente, en tanto ésta no se encuentre en perfecto estado de funcionamiento.

      e) Precauciones a tomar en la instalación para garantizar el secreto de las comunicaciones en los términos establecidos en el artículo 33 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

      El proyecto técnico deberá incluir, de manera pormenorizada, la utilización que se hace de elementos no comunes del edificio o conjunto de edificaciones, describiendo dichos elementos, su uso y determinando las servidumbres impuestas a los mismos.

      Asimismo, además de las otras tecnologías que deben formar parte de la ICT, el proyecto técnico incluirá los cálculos necesarios para la correcta recepción, adaptación y distribución de los servicios de radiodifusión sonora y televisión por satélite hasta las diferentes tomas de usuario, aun cuando no se ejecute inicialmente la instalación de los equipos de captación y adaptación. Esta circunstancia deberá ser resaltada en el proyecto técnico.

      Se presumirá que el proyecto técnico cumple con las determinaciones establecidas en el reglamento aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y demás normativa aplicable, cuando haya sido verificado por una entidad que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 4 de esta orden.

      2. La propiedad, o su representante, presentará electrónicamente en el registro electrónico del Ministerio de Economía y Empresa, siguiendo los procedimientos establecidos a tales efectos en su sede electrónica, un ejemplar del proyecto técnico al objeto de que se pueda inspeccionar la instalación resultante, cuando la autoridad competente lo considere oportuno.

      En los casos en que la Secretaría de Estado para el Avance Digital detectara incumplimientos en la redacción del proyecto técnico, podrá requerir electrónicamente la subsanación de las anomalías detectadas, todo ello sin perjuicio del resto de las acciones que se inicien en materia de infracciones y sanciones.

      3. Un segundo ejemplar verificado del proyecto, servirá para ser presentado por la propiedad en el Ayuntamiento correspondiente. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, no se concederá autorización para la construcción o rehabilitación integral de ningún edificio de los contemplados en su ámbito de aplicación, si al correspondiente proyecto arquitectónico no se une el que prevea la instalación de una ICT.

      4. Otro ejemplar verificado de dicho proyecto técnico, deberá obrar en poder del titular de la propiedad del edificio o conjunto de edificaciones, a cualquier efecto que proceda. Es obligación del titular de la propiedad recibir, conservar y transmitir el proyecto técnico de la ICT ejecutada que, en cualquier caso, formará parte del libro de la edificación.

      Artículo 3. Proceso de consulta e intercambio de información.

      1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, se establece un procedimiento de consulta e intercambio de información entre los proyectistas de las ICT y los operadores de telecomunicaciones con red presente o prevista en la zona en la que se va a construir la edificación, con la finalidad de:

      a) Posibilitar que las infraestructuras de telecomunicación, que deben incorporarse a dichas edificaciones, permitan que la oferta de servicios de telecomunicación dirigida a los usuarios finales, en régimen de libre competencia, sea lo más amplia posible. Así, la consulta del proyectista de la ICT hacia los operadores con red pertinentes en la zona donde se va a construir la edificación, incluirá una pregunta relativa a los tipos de redes que, formando parte del proyecto técnico original de la ICT, no tienen previsto utilizar para proporcionar servicios de telecomunicación a sus potenciales usuarios.

      b) Confirmar la ubicación más idónea de la arqueta de entrada de la ICT.

      2. El proceso de consulta e intercambio de información objeto de este artículo, que será gestionado de forma transparente por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información a través de los procedimientos y formularios establecidos al efecto en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, consistirá en:

      a) El envío, de forma electrónica, por parte del proyectista de la ICT, de una petición de información dirigida a los operadores con despliegue de red en la zona geográfica en que está prevista la construcción de la edificación, en la que se aporten los datos esenciales y precisos de configuración y localización geográfica de la ICT (incluyendo un fichero con el plano de situación propuesta de la arqueta de entrada), los datos del promotor y los datos del proyectista autor de la consulta, así como una pregunta relativa a los tipos de redes tal como se establece en el artículo 8.1 a) del citado Reglamento.

      b) En función de la localización de la edificación objeto del proceso de consulta, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información reenviará, de forma electrónica, la consulta a todos los operadores con red que, habiéndose adherido al proceso descrito en el presente artículo, hayan declarado su interés por la zona geográfica donde se prevea la localización de la edificación.

      c) En un plazo no superior a 30 días naturales, los citados operadores con red habrán de responder, de forma electrónica, a la consulta recibida. En su respuesta se incluirán los datos de una persona de contacto para resolver las posibles dudas del proyectista, así como si lo estima conveniente, un fichero con el plano de la ubicación alternativa de la arqueta de entrada de la ICT, a la propuesta por el proyectista de la ICT.

      d) La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información reenviará, de forma electrónica, las respuestas recibidas de todos los operadores consultados al proyectista autor de la consulta. Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, sin haber recibido respuesta alguna, comunicará esta circunstancia al autor de la consulta.

      3. Los operadores con red, que deseen adherirse al proceso de consulta e intercambio de información descrito, deberán suscribir un Convenio con la Administración de telecomunicaciones en el que se incluya:

      a) El compromiso de responder en el tiempo y forma establecidos a cuantas consultas les sean remitidas por la Administración de telecomunicaciones.

      b) El compromiso de respetar la respuesta anterior, desplegando la red que fuere necesaria, para prestar servicio a los usuarios de la ICT que se lo soliciten.

      c) El suministro de los siguientes datos:

      i) Dirección electrónica a la que desean que les sean remitidas las consultas.

      ii) Los datos identificativos de las personas de su organización, con capacidad y autoridad para actuar como administradores principales de las aplicaciones informáticas encargadas de gestionar la consulta.

      iii) Áreas geográficas de interés para efectuar despliegues de red y para ofrecer la prestación de servicios de telecomunicación.

      iv) En el caso de operadores que utilizan tecnologías de acceso basadas en cable coaxial, lista de municipios donde están presentes con despliegue efectivo el día de la publicación de esta orden.

      v) Identificación de los datos de la persona encargada del seguimiento y cumplimiento del convenio.

      4. El intercambio de información o consulta deberá efectuarse inmediatamente antes del momento del comienzo de las obras de ejecución de la edificación proyectada, haciéndolo coincidir con el proceso de replanteo de la obra. Su resultado deberá reflejarse en la correspondiente acta de replanteo y, si procede, en función de las respuestas de los operadores, provocará que se realicen las modificaciones oportunas en el proyecto técnico, mediante el anexo correspondiente.

      Artículo 4. Requisitos exigibles a las entidades de verificación de proyectos técnicos de ICT.

      1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.5 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) concederá las acreditaciones a las entidades de verificación de proyectos técnicos de ICT.

      2. Sin perjuicio de los requerimientos que pueda establecer ENAC, las entidades de verificación de proyectos de ICT deberán reunir, al menos, los siguientes requisitos:

      a) Disponer de la independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación, cuyos proyectos de ICT van a ser objeto de verificación. Para ello, y hasta la aprobación del procedimiento de acreditación de entidades de verificación de proyectos de ICT, por parte ENAC previsto en la disposición transitoria tercera del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, la entidad deberá cumplir los criterios de independencia listados en el Anexo A de la norma UNE EN ISO/IEC 17020 y no deberá estar directamente implicada en el proceso de construcción de la edificación ni representar a partes implicadas en el mismo. Asimismo, la entidad deberá estar libre de cualquier tipo de presión, coacción e incentivos, en especial de orden económico, que puedan influir sobre su opinión o los resultados de sus tareas.

      b) Ser capaz de llevar a cabo todas las tareas del procedimiento de verificación, para lo cual, tendrá a su disposición el personal necesario y acceso a las instalaciones necesarias para llevar a cabo correctamente las tareas implicadas en su procedimiento de verificación. El personal deberá disponer de una adecuada formación técnica y profesional, conocimientos satisfactorios de las cuestiones relativas a las tareas que van a realizar y una experiencia adecuada para verificar correctamente la conformidad de los requisitos exigidos. Entre los recursos humanos disponibles para la realización de la actividad de verificación de los proyectos de ICT, deberá contar con, al menos, una persona que disponga de la titulación exigible para la realización de los citados proyectos y una experiencia de, al menos, dos años en la verificación de proyectos de ICT o en la realización de los mismos.

      c) Disponer de un procedimiento de verificación que, al menos, incluya las comprobaciones establecidas en el artículo 5 de esta orden.

      d) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños y responsabilidades derivados de la actividad de verificación de proyectos de ICT por una cuantía mínima de 500.000 euros.

      Artículo 5. Procedimiento de verificación de los proyectos técnicos de ICT.

      El proceso de verificación de un proyecto técnico de ICT deberá incluir, al menos, las siguientes comprobaciones:

      a) La comprobación de la habilitación profesional del autor del proyecto técnico de ICT.

      b) La comprobación de la integridad documental del proyecto verificado y de que, el mismo, se ajusta a la estructura y contenidos que se determinan en el anexo I a esta orden.

      c) La comprobación de que el proyecto verificado cumple la normativa vigente aplicable al mismo.

      d) La comprobación de que el proyecto verificado cumple con lo dispuesto en la legislación vigente, en relación con los parámetros técnicos recogidos en el anexo II de esta orden.

      Artículo 6. Ejecución del proyecto técnico.

      1. En el momento del inicio de los trabajos de ejecución de las obras de la ICT, el promotor encargará al director de obra de la ICT, si existe, o en caso contrario a un profesional que reúna sus mismos requisitos de titulación, la realización del replanteo de la obra. Dicho replanteo quedará reflejado en un acta, firmada por su autor y por el promotor de la edificación, en la que figurará una declaración expresa de validez del proyecto original o, si las circunstancias hubieren variado y fuera necesario la actualización de éste, la forma en que se va a acometer dicha actualización, bien como modificación del proyecto, si se trata de un cambio sustancial de los recogidos en el punto 2 del presente artículo, o bien como anexo al proyecto original si los cambios fueren de menor entidad o si fueran motivados por el resultado del proceso de consulta e intercambio de información contemplado en el artículo 3 de esta orden. Siempre que sea necesario un anexo motivado por los resultados de dicho proceso, será realizado por el autor del acta de replanteo y adjuntado a la misma. Asimismo, el acta de replanteo reflejará de forma explicita los resultados derivados de la aplicación del citado proceso, ajustándose al modelo incluido como anexo III a la presente orden.

      Una copia del acta de replanteo deberá ser presentada por la propiedad o por su representante de forma electrónica en el registro electrónico del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, siguiendo los procedimientos establecidos, a tales efectos, en su sede electrónica en un plazo no superior a 15 días naturales a partir de la fecha de su firma.

      2. Cuando una edificación en construcción experimente cambios que requieran un proyecto arquitectónico de ejecución modificado/reformado, el promotor deberá solicitar del director de obra o de un proyectista de ICT, la redacción y firma de la modificación correspondiente del proyecto técnico de la ICT.

      Igualmente, será necesario realizar un proyecto técnico modificado de la ICT cuando, sin que se haya variado el proyecto de ejecución arquitectónico de la edificación, se produzca alguno de los siguientes cambios:

      a) Se contemplen nuevos servicios de telecomunicación, no reflejados en el proyecto técnico, en la ICT proyectada.

      b) El aumento o la disminución, en la ICT proyectada, de más del 12 por 100 en el número de puntos de acceso a usuarios.

      c) En el caso de las infraestructuras destinadas a soportar los servicios de radiodifusión sonora y televisión procedentes de emisiones tanto terrenales como de satélite, cuando la incorporación de nuevos canales radioeléctricos de televisión a la infraestructura, suponga una ocupación superior al 3 por 100 del ancho de banda de cualquiera de los cables de la red de distribución.

      d) Cuando se modifique el número de recintos de instalaciones de telecomunicación en la ICT proyectada.

      Cuando los cambios en el proyecto modificado de ejecución arquitectónica se refieran solo a la distribución interior de las viviendas o locales de la edificación, sin que varíe el número de los mismos, o cuando se introduzcan cambios de orden técnico diferentes de los contemplados en los párrafos anteriores de este punto, los cambios en el proyecto técnico de la ICT se incorporarán como anexos al mismo.

      El proyecto técnico modificado de la ICT, convenientemente verificado, deberá ser presentado por la propiedad, o por su representante, de forma electrónica en el registro electrónico del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, siguiendo los procedimientos establecidos a tales efectos en su sede electrónica, así como en el Ayuntamiento correspondiente, y será el que se utilice como referencia durante la ejecución de la obra.

      3. Por último, el titular de la propiedad o su representante hará entrega de una copia del proyecto técnico y del acta de replanteo, con las actualizaciones que se hubieran determinado, en su caso, en esta última, a la empresa instaladora de telecomunicación seleccionada, que ejecutará la infraestructura común de telecomunicaciones proyectada con sujeción a las especificaciones recibidas.

      4. Finalizados los trabajos de ejecución del proyecto técnico mencionado, la empresa instaladora de telecomunicación que ha ejecutado la ICT entregará al titular de la propiedad del edificio o conjunto de edificaciones o a su representante un boletín de instalación, como garantía de que ésta se ajusta al proyecto técnico.

      Será, asimismo, responsabilidad de la empresa instaladora, cumplimentar y firmar el protocolo de pruebas realizado para comprobar la correcta ejecución de la instalación, que se ajustará al modelo normalizado incluido como anexo V de esta orden y, adjuntarlo al boletín, excepto en los casos en que exista director de obra. La forma y contenido del citado boletín se ajustará a lo dispuesto en el anexo III de la Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo.

      A su vez, cuando exista, el director de obra expedirá y entregará al titular de la propiedad o a su representante un certificado de fin de obra, que se ajuste al modelo normalizado incluido como anexo IV de esta orden, y supervisará y entregará al citado titular el protocolo de pruebas realizado y firmado por la empresa instaladora para comprobar la correcta ejecución de la instalación, ambos, como garantías de que la instalación se ajusta al proyecto técnico.

      5. La dirección de obra será obligatoria, al menos, en los siguientes casos:

      a) Cuando el proyecto técnico se refiera a la realización de infraestructuras comunes de telecomunicación en edificios o conjunto de edificaciones de más de 20 viviendas.

      b) Que en las infraestructuras comunes de telecomunicación en edificaciones de uso residencial se incluyan elementos activos en la red de distribución.

      c) Cuando el proyecto técnico de ICT incluya las instalaciones de Hogar Digital siguiendo los criterios establecidos para alcanzar alguno de los niveles de hogar digital recogidos en el anexo V del Reglamento aprobado mediante el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

      d) Cuando el proyecto técnico se refiera a la realización de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios o conjunto de edificaciones de uso no residencial.

      6. En los casos en que se haya contemplado la necesidad de introducir cambios no sustanciales durante el replanteo de la instalación o hayan sobrevenido durante la ejecución de la misma y, en consecuencia, haya sido necesario efectuar un anexo al proyecto técnico original, este deberá adjuntarse al boletín de instalación, cuando no exista director de obra o, en caso contrario, al certificado de fin de obra.

      7. La propiedad, o su representante, presentará de forma electrónica en el registro electrónico del Ministerio de Economía y Empresa, siguiendo los procedimientos establecidos a tales efectos en su sede electrónica, el boletín de instalación, el protocolo de pruebas y, en su caso, el certificado de fin de obra de la instalación y anexos al proyecto técnico, o bien el proyecto técnico modificado, según proceda. De forma electrónica, la Secretaría de Estado para el Avance Digital devolverá sellada una copia de la documentación presentada, con excepción de los anexos. Será obligación de la propiedad recibir, conservar y transmitir una copia de dichos documentos, que pasarán a formar parte del Libro del Edificio.

      En los casos en que no se hubiesen subsanado los incumplimientos detectados, en su caso, en la redacción del proyecto técnico, o se detecten incumplimientos en la realización de la infraestructura o en el contenido de los certificados de fin de obra de la instalación, boletines de instalación o protocolos de pruebas, la Secretaría de Estado para el Avance Digital podrá denegar el sellado previsto en el párrafo anterior, todo ello sin perjuicio del resto de las acciones que se inicien en materia de infracciones y sanciones. A tales efectos, la Secretaría de Estado para el Avance Digital incluirá la inspección de las instalaciones en sus programas de comprobación e inspección.

      8. En los supuestos de edificios o conjuntos de edificaciones de nueva construcción será requisito imprescindible para la concesión de las licencias y permisos de primera ocupación, la presentación ante la Administración competente, junto con el certificado de fin de obra relativo a la edificación, del citado boletín de instalación de telecomunicaciones y protocolo de pruebas y, cuando exista, del certificado de fin de obra de la instalación, sellados por la Secretaría de Estado para el Avance Digital. Dicha documentación podrá sustituirse por la certificación a la que se refiere el apartado 9 de este artículo, siempre que en ésta se haga constar que fueron devueltas en su momento las copias selladas correspondientes.

      Asimismo, en el caso de urbanizaciones o conjuntos de edificaciones que, como consecuencia de su entrega en varias fases, sea necesaria la obtención de licencias parciales de primera ocupación, podrán presentarse boletines, protocolos y certificaciones parciales relativos a la parte de la infraestructura común de telecomunicaciones ya ejecutada y correspondiente a dichas fases. En estos casos se hará constar en los boletines, protocolos y certificaciones parciales, que la validez de estos está condicionada a la presentación del correspondiente boletín de instalación o certificación final, una vez acabadas las obras contempladas en el proyecto técnico. Las certificaciones, tanto parciales como finales, de fin de obra se ajustarán a los modelos contenidos en el anexo IV de esta orden.

      9. A requerimiento del titular de la propiedad o de su representante, previo pago de las tasas establecidas, la Secretaría de Estado para el Avance expedirá una certificación a los solos efectos de acreditar que por parte del promotor o constructor se han presentado, ante el Ministerio de Economía y Empresa, el proyecto técnico que ampara la infraestructura, el acta de replanteo, el boletín de instalación y el protocolo de pruebas y, en su caso, el certificado de fin de obra y los anexos, que garanticen que la ejecución de la misma se ajusta al citado proyecto técnico.

      10. En los casos de edificios o conjunto de edificaciones ya construidos, el titular de la propiedad o su representante, la empresa instaladora y, en su caso el director de obra, durante la ejecución del proyecto técnico seguirán las precauciones a tomar indicadas en el mismo, para asegurar a aquellos que tengan instalaciones individuales, la normal utilización de las mismas durante la construcción de la nueva infraestructura común de telecomunicaciones, en tanto ésta no se encuentre en perfecto estado de funcionamiento. Igualmente, en el caso de urbanizaciones o conjuntos de edificaciones en que se haya efectuado la entrega parcial de las mismas, el promotor seguirá las precauciones a tomar indicadas en el proyecto técnico para asegurar la normal utilización de la parte de infraestructura común de telecomunicaciones entregada, durante la ejecución del resto de las fases.

      Artículo 7. Manual de usuario.

      Una vez finalizada la ejecución de la ICT, el director de obra de la ICT, si existe, o en su defecto, la empresa instaladora de telecomunicaciones encargada de su ejecución, hará entrega a la propiedad de una copia de un manual de usuario, ajustada al modelo incluido como anexo VI de la presente orden, que describirá de forma exhaustiva y didáctica las posibilidades y funcionalidades que ofrece la infraestructura a los usuarios finales, así como las recomendaciones en cuanto a uso y mantenimiento de la misma. El promotor de la edificación entregará, con la vivienda, a cada uno de los propietarios, un ejemplar del manual de usuario. Cada propietario tendrá la obligación de transferir esta información, convenientemente actualizada, en caso de venta o arrendamiento de la propiedad.

      Artículo 8. Modificación de infraestructuras comunes de telecomunicación existentes.

      1. Cuando en una infraestructura común de telecomunicación existente que se desee modificar concurra alguna de las circunstancias indicadas en el apartado 2 del artículo 6 de esta orden, o cuando se superen los límites fijados en dicho artículo por acumulación de dos o mas modificaciones no incluidas en dicho apartado, la propiedad encargará a un proyectista de ICT la elaboración de un proyecto técnico con el contenido y estructura señalados en el artículo 2. El proyecto técnico incluirá, además, un informe sobre la infraestructura común de telecomunicaciones existente, proponiendo una solución que garantice la viabilidad del conjunto de la infraestructura, indicando las precauciones a tomar durante la ejecución del proyecto técnico, para garantizar la normal utilización de la infraestructura existente, en tanto la infraestructura resultante de la modificación no se encuentre en perfecto estado de funcionamiento.

      2. Finalizados los trabajos de ejecución del proyecto técnico mencionado en el punto anterior, la empresa instaladora de telecomunicaciones que ha ejecutado la instalación entregará al titular de la propiedad del edificio o conjunto de edificaciones o a su representante un boletín de instalación, como garantía de que ésta se ajusta al proyecto técnico.

      Será asimismo, responsabilidad de la empresa instaladora, cumplimentar y firmar el protocolo de pruebas realizado para comprobar la correcta ejecución de la instalación, que se ajustará al modelo normalizado incluido como anexo V de esta orden, y adjuntarlo al boletín excepto en los casos en que exista director de obra.

      3. Cuando la modificación se realice en edificios o conjunto de edificaciones en los que concurren las circunstancias contempladas en el artículo 6.5 de esta orden, será obligatoria la dirección de obra. En consecuencia, el director de obra expedirá y hará entrega al titular de la propiedad o a su representante legal, de un certificado de fin de obra de la infraestructura común de telecomunicaciones que se ajuste al modelo normalizado incluido como anexo IV a esta orden, y supervisará y entregará al citado titular el protocolo de pruebas realizado y firmado por la empresa instaladora, ambos como garantía de que la instalación se ajusta al proyecto técnico.

      4. El titular de la propiedad, o su representante, deberá presentar de forma electrónica en el registro electrónico del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, siguiendo los procedimientos establecidos a tales efectos en su sede electrónica, tanto un ejemplar verificado del proyecto técnico, como copias del boletín de instalación y, en su caso, el certificado de fin de obra de la infraestructura común de telecomunicaciones, acompañados del correspondiente protocolo de pruebas. Asimismo, conservará una copia de dichos documentos, haciendo que los mismos pasen a formar parte del Libro del Edificio.

      5. En cualquier caso, el titular de la propiedad, o su representante, la empresa instaladora y, en su caso, el director de obra, tomarán las medidas necesarias para asegurar, a aquellos que tengan instalaciones individuales, la normal utilización de las mismas durante la modificación de la infraestructura común de telecomunicaciones, en tanto ésta no se encuentre en perfecto estado de funcionamiento.

      Artículo 9. Requisitos y obligaciones a cumplir por el director de obra en una infraestructura común de telecomunicaciones.

      1. El director de obra ha de reunir los requisitos de estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, se designará a un técnico director de obra que tenga la titulación profesional indicada anteriormente.

      2. Son obligaciones del director de obra:

      a) Resolver las contingencias que se produzcan durante la instalación y consignar éstas en el libro de órdenes y asistencias de la ICT, y comunicar fehacientemente al director de obra de la edificación y a la empresa instaladora de telecomunicación responsable de la ejecución del proyecto, las instrucciones precisas para la correcta interpretación del mismo.

      b) Elaborar y suscribir el acta de replanteo, incorporando los resultados del procedimiento de consulta e intercambio de información regulado en el artículo 3 de esta orden.

      c) Elaborar y suscribir, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto que vengan exigidas por la marcha de la obra o por otras razones, bien como proyecto técnico modificado o como anexos, para entregarlas al promotor, con las verificaciones que sean preceptivas, siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto.

      d) Suscribir el certificado de fin de obra, y supervisar los protocolos de pruebas elaborados por la empresa instaladora de telecomunicación encargada de la ejecución que sean de aplicación.

      e) Elaborar y entregar a la propiedad el manual de usuario de la instalación.

      f) Realizar las visitas necesarias a la obra, dejando constancia de ellas en el libro de órdenes y asistencias de la ICT, cuando exista o, en su defecto, en el libro de órdenes y asistencias de la edificación.

      

      Disposición adicional primera. Coordinación en la presentación de los proyectos técnicos arquitectónico y de infraestructura común de telecomunicaciones.

      De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, a cada licencia de obras de edificación le corresponde un proyecto de edificación y un proyecto de infraestructura común de telecomunicaciones. Con el fin de posibilitar la coordinación de actuaciones entre los autores de los proyectos técnicos arquitectónico y de infraestructura común de telecomunicaciones del edificio o conjunto de edificaciones, se podrá acompasar la elaboración y presentación de éstos ante las autoridades competentes para la obtención de los correspondientes permisos y licencias para la realización de las obras. La presentación del proyecto de infraestructura común de telecomunicaciones convenientemente verificado, podrá ser diferida hasta la presentación del proyecto de ejecución arquitectónica de obra al cual deberá acompañar. En ningún caso se podrán iniciar las obras en tanto en cuanto no se presente el correspondiente proyecto técnico de infraestructura común de telecomunicaciones del edificio o conjunto de edificaciones.

      Disposición adicional segunda. Competencias de las Comunidades Autónomas.

      Las referencias efectuadas en la presente orden a los distintos órganos y, en su caso, unidades de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, se entenderán efectuadas a los correspondientes órganos y, en su caso, unidades de aquellas comunidades autónomas que tengan transferidas competencias en materia de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones.

      Asimismo las referencias efectuadas en la presente orden al Registro electrónico del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, se entenderán efectuadas a los registros correspondientes de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia, debiendo establecerse entre las Administraciones Públicas implicadas, los oportunos mecanismos de intercambio de datos, con efectos meramente informativos.

      Las disposiciones de la presente orden, se entenderán sin perjuicio de las que puedan aprobar las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias en materia de vivienda y de medios de comunicación social, y de los actos que puedan dictar en materia de antenas colectivas y televisión en circuito cerrado.

      Disposición adicional tercera. Supervisión de las actualizaciones de los sistemas de recepción de televisión digital.

      
        (Derogada)
      

      

      Disposición transitoria primera. Adecuación de los proyectos técnicos, certificaciones de fin de obra y boletines de instalación.

      Los proyectos técnicos, actas de replanteo, anexos, certificaciones de fin de obra, boletines de instalación y protocolos de pruebas que se presenten ante la Administración en el plazo de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente orden, podrán adaptar su contenido bien a lo dispuesto en la presente orden, bien a lo establecido en la Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril.

      Disposición transitoria segunda. Presentación electrónica.

      Los procedimientos y formularios electrónicos a que se refiere la presente orden estarán disponibles en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta orden.

      La obligación de presentar electrónicamente ante la Administración, cualquiera de los documentos exigidos en la presente orden, será efectiva a partir del momento en que estén operativos los correspondientes procedimientos y formularios en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

      Disposición transitoria tercera. Comprobación del cumplimiento de requisitos por parte de las entidades de verificación de proyectos técnicos de ICT.

      En tanto ENAC no tenga disponible y operativo un procedimiento para acreditar entidades de verificación de proyectos de ICT, las entidades interesadas en la prestación de servicios de verificación de proyectos de ICT deberán presentar ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, con carácter previo al comienzo de dichas actividades, la siguiente documentación:

      a) Una declaración responsable de la entidad en la que, de forma inequívoca, quede salvaguardada su independencia respecto al proceso de construcción de las edificaciones cuyos proyectos técnicos de ICT pretende verificar.

      b) La relación identificativa de los medios técnicos y de las personas con la cualificación necesaria que van a estar involucrados en el proceso de verificación.

      c) La documentación completa y exhaustiva en la que se describa del procedimiento de verificación de los proyectos técnicos de ICT que va a ser seguido por la entidad.

      d) La información completa del sistema de marcado de los documentos verificados.

      e) Una declaración responsable de la entidad en la que se comprometa a que la verificación de los proyectos de ICT, al menos, incluya la realización de las tareas señaladas en el artículo 5 de la presente orden.

      f) La información necesaria para demostrar que dispone del seguro de responsabilidad civil que cubre sus actividades en relación con la verificación de los proyectos de ICT.

      La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información procederá al análisis y evaluación de la documentación presentada y, si la misma resultara suficiente para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos, procederá a resolver la acreditación de la entidad.

      Cuando como consecuencia del análisis y evaluación de la documentación presentada, se comprobase el incumplimiento de los requisitos establecidos, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información dictará resolución motivada denegatoria de la condición de entidad de verificación, en el plazo de seis meses a contar desde la presentación de la solicitud.

      De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.6 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, una vez acreditada la entidad de verificación, y con carácter previo al inicio de su actividad, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información procederá a comunicar la asignación de un código identificativo a la entidad de verificación. La entidad de verificación estará obligada a marcar con dicho código todos los proyectos verificados, y a asegurarse de que una vez verificado y marcado el proyecto no es posible su alteración ni manipulación.

      Contra la resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, que pondrá fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en el plazo de un mes, o impugnarla directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

      

      Disposición derogatoria única. Eficacia derogatoria.

      Queda derogada la Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, así como todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en la presente orden.

      

      Disposición final primera. Facultad de desarrollo normativo.

      Se faculta al Director General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información para actualizar la lista de parámetros técnicos recogidos en el anexo II, los protocolos de prueba de las instalaciones recogidos en los anexos V y VII, y el contenido del manual de usuario contemplado en el anexo VI de la presente Orden, cuando la evolución de las innovaciones tecnológicas y las circunstancias así lo aconsejen.

      Disposición final segunda. Fundamento constitucional.

      Esta Orden se dicta al amparo del artículo 149.1.21.ª de la Constitución, que atribuye competencia exclusiva al Estado en materia de telecomunicaciones.

      Disposición final tercera. Entrada en vigor.

      Esta Orden entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

      Madrid, 10 de junio de 2011.–El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián Gascón.

      ANEXO I

      Contenido y estructura de los proyectos técnicos de infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios

      
        [image: Imagen: 10457_001.png]
      

      1. Memoria

      El objeto de la memoria es la descripción del edificio o conjunto de edificios para el que se redacta el Proyecto Técnico, descripción de los servicios que se incluyen en la ICT, así como las señales, entradas y demás datos de partida, cálculos o sus resultados, que determinen las características y cantidad de los materiales a emplear, ubicación en las diferentes redes y la forma y características de la instalación. Por tanto lo que sigue debe responder a estos condicionantes.

      1.1 Datos generales

      1.1.A Datos del promotor.

      1.1.B Descripción del edificio o complejo urbano, con indicación del número bloques, portales, escaleras, plantas, viviendas por planta, dependencias de cada vivienda, locales comerciales, oficinas, etc.

      1.1.C Aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal.

      1.1.D Objeto del Proyecto Técnico.

      1.2 Elementos que constituyen la infraestructura común de telecomunicación.

      1.2.A Captación y distribución de radiodifusión sonora y televisión terrestres.

      Se incluirán aquí todas las informaciones, cálculos o sus resultados, acordes con las características técnicas de los materiales que intervienen en la instalación y situación de los mismos. Se complementará este apartado con un resumen general en el que se mostrarán las características, cantidades y tipos de materiales que son necesarios para la instalación.

      a) Consideraciones sobre el diseño.

      b) Señales de radiodifusión sonora y televisión terrestres que se reciben en el emplazamiento de las antenas receptoras.

      c) Selección de emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras.

      d) Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras.

      e) Plan de frecuencias.

      f) Número de tomas.

      g) Cálculo de parámetros básicos de la instalación:

      1) Número de repartidores, derivadores, según su ubicación en la red, PAU y sus características, así como las de los cables utilizados.

      2) Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario, en la banda 15 MHz–862 MHz. (Suma de las atenuaciones en las redes de distribución, dispersión e interior de usuario).

      3) Respuesta amplitud frecuencia (Variación máxima de la atenuación a diversas frecuencias en el mejor y en el peor caso).

      4) Amplificadores necesarios (número, situación en la red y tensión máxima de salida).

      5) Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso.

      6) Relación señal / ruido en la peor toma.

      7) Productos de Intermodulación.

      8) En el caso de utilización de amplificadores de red de distribución, y con el fin de facilitar al titular de la propiedad, la información necesaria respecto a posibles ampliaciones de la infraestructura, se incluirá detalle relativo al número máximo de canales de televisión incluyendo los considerados en el proyecto original, que puede distribuir la instalación, manteniendo sus características dentro de los límites establecidos en el anexo I del Reglamento.

      h) Descripción de los elementos componentes de la instalación.

      1) Sistemas captadores.

      2) Amplificadores.

      3) Mezcladores.

      4) Distribuidores, derivadores, PAUS.

      5) Cables.

      6) Materiales complementarios.

      1.2.B Distribución de radiodifusión sonora y televisión por satélite.

      En este apartado, se establecerán las premisas sobre la elección del emplazamiento de las antenas receptoras de señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite, las características de las mismas que inciden en los cálculos mecánicos de las bases de las parábolas y el cálculo de la estructura de soporte de las mismas. También se explicará en el mismo, las previsiones para incorporar las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite en función de la cabecera para la captación terrestre que se defina, así como la forma en que, en función de dicha cabecera, se pueda producir la mezcla de ambas señales para su posterior distribución. En todo caso, y al objeto de garantizar que la instalación es adecuada para la introducción de los servicios de radiodifusión sonora y televisión por satélite, se establecerán los niveles de señal requeridos a la salida de la cabecera que deberán ser compatibles con los amplificadores disponibles en el mercado. Asimismo, se determinarán los niveles de señal obtenidos en el mejor y peor caso.

      a) Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras de la señal de satélite.

      b) Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras de la señal de satélite.

      c) Previsión para incorporar las señales de satélite.

      d) Mezcla de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite con las terrestres.

      e) Cálculo de parámetros básicos de la instalación:

      1) Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario, en la banda 950 MHz–2150 MHz. (Suma de las atenuaciones en las redes de distribución, dispersión e interior de usuario).

      2) Respuesta amplitud frecuencia en la banda 950 MHz–2150 MHz (Variación máxima desde la cabecera hasta la toma de usuario en el mejor y en el peor caso).

      3) Amplificadores necesarios.

      4) Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso.

      5) Relación señal / ruido en la peor toma.

      6) Productos de intermodulación.

      f) Descripción de los elementos componentes de la instalación (cuando proceda):

      1) Sistemas captadores.

      2) Amplificadores.

      3) Materiales complementarios.

      1.2.C Acceso y distribución de los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA).

      En este capítulo se procederá, acorde con la descripción del edificio realizado en el Apartado 1.1, en función del número de plantas, viviendas, locales comerciales y oficinas, a determinar las características de las redes de cables a instalar. También se realizará la asignación de pares, cables coaxiales y fibras ópticas a cada vivienda, como datos para que el instalador proceda a la confección de los paneles de conexión y regleteros correspondientes. Todo ello, se completará con un cuadro resumen en el que, de forma sucinta, se recojan los distintos tipos de cables y elementos de conexión para cada tipo de medio portador a utilizar en la instalación en las redes de distribución y dispersión y en las redes interiores de usuario.

      1.2.C.1) Redes de Distribución y de Dispersión.

      a) Redes de Cables de Pares o Pares Trenzados.

      1) Establecimiento de la topología de la red de cables de pares.

      2) Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables de pares, y tipos de cables.

      3) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación:

      3.i) Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables de pares (para el caso de pares trenzados).

      3.ii) Otros cálculos.

      4) Estructura de distribución y conexión.

      5) Dimensionamiento de:

      5.i) Punto de Interconexión.

      5.ii) Puntos de Distribución de cada planta.

      6) Resumen de los materiales necesarios para la red de cables de pares.

      6.i) Cables.

      6.ii) Regletas o Paneles de salida del Punto de Interconexión.

      6.iii) Regletas de los Puntos de Distribución.

      6.iv) Conectores.

      6.v) Puntos de Acceso al Usuario (PAU).

      b) Redes de Cables Coaxiales.

      1) Establecimiento de la topología de la red de cables coaxiales.

      2) Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales y tipos de cables.

      3) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación:

      3.i) Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales.

      3.ii) Otros cálculos.

      4) Estructura de distribución y conexión.

      5) Dimensionamiento de:

      5.i) Punto de Interconexión.

      5.ii) Puntos de Distribución de cada planta.

      6) Resumen de los materiales necesarios para las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales.

      6.i) Cables.

      6.ii) Elementos pasivos.

      6.iii) Conectores.

      6.iv) Puntos de Acceso al usuario (PAU).

      c) Redes de Cables de Fibra Óptica.

      1) Establecimiento de la topología de la red de cables de fibra óptica.

      2) Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables de fibra óptica, y tipos de cables.

      3) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación:

      3.i) Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de fibra óptica.

      3.ii) Otros cálculos.

      4) Estructura de distribución y conexión.

      5) Dimensionamiento de:

      5.i) Punto de Interconexión.

      5.ii) Puntos de Distribución de cada planta.

      6) Resumen de los materiales necesarios para las redes de distribución y dispersión de cables de fibra óptica.

      6.i) Cables.

      6.ii) Panel de conectores de salida.

      6.iii) Cajas de segregación.

      6.iv) Conectores.

      6.v) Puntos de Acceso al Usuario (PAU).

      1.2.C.2) Redes Interiores de Usuario.

      a) Red de Cables de Pares Trenzados.

      1) Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de pares trenzados.

      2) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación:

      2.i) Cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de pares trenzados.

      2.ii) Otros cálculos.

      3) Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal.

      4) Tipo de cables.

      5) Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de cables de pares trenzados.

      5.i) Cables.

      5.ii) Conectores.

      5.iii) BATs.

      b) Red de Cables Coaxiales.

      1) Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de cables coaxiales.

      2) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación:

      2.i) Cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de cables coaxiales.

      2.ii) Otros cálculos.

      3) Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal.

      4) Tipo de cables.

      5) Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de cables coaxiales:

      5.i) Cables.

      5.ii) Conectores.

      5.iii) BATs.

      1.2.D Infraestructuras de Hogar Digital.

      En este apartado se describirán los servicios, infraestructuras, redes y dispositivos que componen el Hogar Digital, incluidos en el proyecto, siempre que siga los criterios establecidos para alcanzar alguno de los niveles de hogar digital (de acuerdo a la puntuación obtenida) recogidos en el anexo V del Reglamento aprobado mediante el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

      1.2.E Canalización e infraestructura de distribución.

      En este apartado, se procederá al estudio general del edificio para determinar la ubicación de los diferentes elementos de la infraestructura. En el cálculo de las canalizaciones precisas, en función de las necesidades de la red, se incluirán, al menos, los resultados del mismo. Deberá existir una descripción sobre la realización de las diversas canalizaciones en función de las características estructurales del edificio, con indicación de la ubicación de los registros secundarios, de paso, de terminación de red y de toma, así como las soluciones constructivas que se deban adoptar en cada caso de acuerdo con las Normas de la Edificación que, en cada momento, resulten de aplicación. Se deberán señalar las características y dimensiones de las canalizaciones empleadas en cada caso, cuando exista grado de libertad para ello, así como las características básicas de la red de enlace. En lo referente a los recintos de instalaciones de telecomunicación (RIT), se deberán indicar las características de su equipamiento en función de lo especificado en la Norma de la Edificación. Se finalizará con un cuadro resumen de los materiales necesarios, sus características básicas y sus dimensiones.

      a) Consideraciones sobre el esquema general del edificio.

      b) Arqueta de Entrada y Canalización Externa.

      c) Registros de Enlace inferior y superior.

      d) Canalizaciones de enlace inferior y superior.

      e) Recintos de Instalaciones de Telecomunicación:

      1) Recinto Inferior.

      2) Recinto Superior.

      3) Recinto Único.

      4) Equipamiento de los mismos.

      f) Registros Principales.

      g) Canalización Principal y Registros Secundarios.

      h) Canalización Secundaria y Registros de Paso.

      i) Registros de Terminación de Red.

      j) Canalización Interior de Usuario.

      k) Registros de Toma.

      l) Cuadro resumen de materiales necesarios:

      1) Arquetas.

      2) Tubos de diverso diámetro y canales.

      3) Registros de los diversos tipos.

      4) Material de equipamiento de los recintos.

      1.2.F Varios.

      Análisis, estudio y soluciones de protección e independencia de la ICT respecto a otras instalaciones previstas en el edificio o conjunto de edificaciones que puedan interferir o ser interferidas en su funcionamiento en/por la ICT (cuando sea necesario).

      2. Planos

      En este capítulo se incluyen los planos y esquemas de principio necesarios para la instalación de la infraestructura objeto del Proyecto Técnico. Constituyen la herramienta para que el constructor pueda ubicar en los lugares adecuados los elementos requeridos en la memoria, de acuerdo con las características de los mismos incluidas en el Pliego de Condiciones. Deben ser, por tanto, claros y precisos. Delineados por medios electrónicos o manuales eliminando dudas en su interpretación. Los reflejados a continuación, considerados como mínimos, podrán ser complementados con otros planos que a juicio del proyectista sean necesarios en cada caso concreto. Es importante señalar que se deben incluir junto a los planos del edificio, que muestren la ubicación de los recintos, las canalizaciones, registros y bases de acceso terminal, los esquemas básicos de las infraestructuras de radiodifusión sonora y televisión y de los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público y de banda ancha. El esquema de la infraestructura tiene por objeto mostrar las canalizaciones, recintos, registros y bases de acceso terminal. El esquema de radiodifusión sonora y televisión tiene por objeto mostrar los elementos de esta infraestructura, desde los elementos de captación de las señales hasta las bases de acceso de los terminales. El esquema de telecomunicaciones de telefonía disponible al público y de banda ancha tiene por objeto mostrar la distribución de los cables y demás elementos de la redes de telefonía disponible al público y de banda ancha del edificio o conjunto de edificaciones y su asignación a cada vivienda. Se incluirán, al menos, los siguientes planos:

      2.1 Plano general de situación del edificio.

      2.2 Planos descriptivos de la infraestructura para la instalación de las redes de telecomunicación que constituyen la ICT.

      2.2.A Instalaciones de ICT en planta sótano o garaje (en su caso).

      2.2.B Instalaciones de ICT en planta baja.

      2.2.C Instalaciones de ICT en planta tipo.

      2.2.D Instalaciones de ICT en plantas singulares.

      2.2.E Instalaciones de ICT en ático (cuando proceda).

      2.2.F Instalaciones de ICT en planta cubierta o bajo cubierta.

      2.2.G Instalaciones de ICT en sección (cuando la estructura del edificio lo permita).

      2.2.H Instalaciones para servicios de Hogar Digital, y otros servicios. Cuando sea posible, estas instalaciones se podrán incluir en los planos de las instalaciones comunitarias de la ICT, siempre que queden debidamente diferenciadas. Si ello no fuera posible o adecuado, por su complejidad, se incluirán en planos separados. Las instalaciones en el interior de las viviendas o locales se mostrarán en planos separados.

      2.3. Esquemas de principio.

      2.3.A Esquema general de la infraestructura proyectada para el edificio, con las diferentes canalizaciones y registros identificados para cada red de telecomunicación incluida en la ICT.

      2.3.B Esquemas de principio de la instalación de Radiodifusión Sonora y Televisión, mostrando todo el material activo y pasivo (con su identificación con relación a lo indicado en Memoria y Pliego de Condiciones) y acotaciones en metros.

      2.3.C Esquemas de principio de cada una de las redes para el acceso a los servicios de telefonía disponible al público y de banda ancha, mostrando la asignación de cables por planta y por vivienda así como las características de los cables, y demás elementos utilizados en los puntos de interconexión, distribución y de acceso al usuario (con su identificación con relación a lo indicado en Memoria y Pliego de Condiciones) y acotaciones en metros.

      2.3.D Esquemas de principio de la instalación proyectada para cualquier otra red incluida en la ICT.

      2.3.E Esquema de distribución de equipos en el interior del Registro de Terminación de Red.

      3. Pliego de condiciones

      El Pliego de Condiciones constituirá la parte del Proyecto Técnico en la que se describan los materiales, de forma genérica o bien particularizada de productos de fabricantes concretos, si así lo requiriese el promotor, en el entendimiento que resultan de obligado cumplimiento las Normas anexas al Reglamento y sólo cuando los requerimientos utilizados por el proyectista en cuanto a características técnicas resulten más estrictos que las de dichas Normas, o en los casos no contemplados en las mismas, o cuando éstas resulten de difícil cumplimiento será necesario incidir en las mismas. Para todos aquellos materiales necesarios cuyas características no están definidas en las Normas, se hará mención especial de sus características para que así sea tenido en cuenta por el instalador a la hora de su selección. También se hará mención expresa de las características de la instalación y peculiaridades que el proyectista, en función de su criterio o a petición del promotor, determine deben cumplirse en aquellos puntos no existentes en la Norma o que se requieran condiciones más restrictivas que lo indicado en aquélla. Se completará con aquellas recomendaciones específicas que deban ser tenidas en cuenta de la legislación de aplicación, así como con una relación nominativa de las Normas, legislaciones y recomendaciones que, con carácter genérico, deban ser tenidas en cuenta en este tipo de instalaciones.

      3.1 Condiciones particulares:

      Como se ha indicado anteriormente, en este apartado se incluyen las condiciones particulares de los materiales en los casos en que o no están definidos en las Normas anexas al Reglamento o cuando las características técnicas exigidas sean más estrictas que lo indicado en las mismas. Lo indicado a continuación resulta de carácter mínimo, sin perjuicio de que, en cada caso, el proyectista pueda o necesite ampliar la relación de características que a continuación se mencionan. El cumplimiento de lo indicado en la memoria y en el pliego debe quedar reflejado en el cuadro de medidas que deberá constituir el elemento básico con el cual el instalador ratifica el resultado de su trabajo con respecto al Proyecto Técnico, de forma que puedan realizarse las comprobaciones necesarias y contrastarlas con los resultados de la instalación terminada, para emitir la certificación cuando sea preceptiva.

      3.1.A Radiodifusión sonora y televisión.

      a) Condicionantes de acceso a los sistemas de captación.

      b) Características de los sistemas de captación.

      c) Características de los elementos activos.

      d) Características de los elementos pasivos.

      3.1.B Distribución de los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA).

      a) Redes de cables de Pares o Pares Trenzados.

      1) Características de los cables.

      2) Características de los elementos activos (si existen).

      3) Características de los elementos pasivos.

      b) Redes de Cables Coaxiales.

      1) Características de los cables.

      2) Características de los elementos pasivos.

      c) Redes de cables de Fibra Óptica.

      1) Características de los cables.

      2) Características de los elementos pasivos.

      3) Características de los empalmes de fibra en la instalación (si procede).

      3.1.C Infraestructuras de Hogar Digital (cuando se incluyan en el proyecto).

      3.1.D Infraestructura.

      a) Condicionantes a tener en cuenta para su ubicación.

      b) Características de las arquetas.

      c) Características de la canalización externa, de enlace, principal, secundaria e interior de usuario.

      d) Condicionantes a tener en cuenta en la distribución interior de los RIT. Instalación y ubicación de los diferentes equipos.

      e) Características de los registros de enlace, secundarios, de paso, de terminación de red y toma.

      3.1.E Cuadros de medidas.

      a) Cuadro de medidas a satisfacer en las tomas de televisión terrestre, incluyendo también el margen del espectro radioeléctrico comprendido entre 950 MHz y 2150 MHz.

      b) Cuadro de medidas de las redes de telecomunicaciones de telefonía disponible al público y de banda ancha.

      1) Redes de Cables de Pares o Pares Trenzados.

      2) Redes de Cables Coaxiales.

      3) Redes de Cables de Fibra Óptica.

      3.1.F Utilización de elementos no comunes del edificio o conjunto de edificaciones (si existe).

      a) Descripción de los elementos y de su uso.

      b) Determinación de las servidumbres impuestas a los elementos.

      3.1.G Estimación de los residuos generados por la instalación de la ICT.

      Estimación de los residuos de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Esta información se podrá incluir en forma de apéndice o anexo al proyecto, en orden a facilitar su entrega al responsable o encargado de realizar, cuando proceda, el estudio general de residuos de la instalación.

      3.2 Condiciones generales.

      En este apartado se recogerán, como ya se ha indicado, las Normas y requisitos legales que sean de aplicación, con carácter general, a la ICT proyectada. Se deberán incluir referencias específicas, al menos, a:

      3.2.A Reglamento de ICT y Normas Anexas.

      3.2.B Normativa vigente sobre Prevención de Riesgos Laborales, acompañada de una relación exhaustiva de las actividades y tareas que deben realizarse para la ejecución de las infraestructuras proyectadas, así como para el mantenimiento posterior de las mismas, para que el responsable de la redacción del Estudio de Seguridad y Salud o el Estudio Básico de Seguridad y Salud evalúe los riesgos que se derivan de las mismas y establezca las medidas preventivas adecuadas que deben ser incluidas en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra e implementadas por parte del coordinador de seguridad y salud de la obra en cuestión. Especial atención deberá observarse en relación con las actividades y tareas a realizar, en fase de mantenimiento de la infraestructura. Sobre la cubierta de la edificación y el acceso a la misma, al objeto de que se garantice la permanencia con carácter indefinido de las medidas de protección que se hayan definido como necesarias para realizar las citadas actividades o tareas. Esta información se podrá incluir en forma de apéndice o anexo al proyecto, en orden a facilitar su entrega al responsable o encargado de realizar los citados estudios.

      3.2.C Normativa sobre protección contra campos electromagnéticos.

      3.2.D Secreto de las comunicaciones.

      3.2.E Normativa sobre gestión de residuos.

      3.2.F Normativa en materia de protección contra incendios. Deberá incluirse una declaración de que todos los materiales prescritos cumplen la normativa vigente en materia de protección contra incendios. En el diseño de las canalizaciones se tendrá en cuenta el mantenimiento de la resistencia al fuego de los elementos de compartimentación, en coordinación con el responsable del proyecto de edificación.

      4. Presupuesto y medidas

      Tal y como se ha dicho anteriormente, los materiales objeto del Proyecto Técnico serán genéricos, salvo cuando, por razones especiales, se decida que sean referidos a un fabricante concreto, utilizándose precios de mercado. Este apartado constituye un elemento importante para poder realizar la comprobación de las partidas instaladas e identificar los materiales utilizados en cada caso en la instalación.

      En él se especificará el número de unidades y precio unitario de cada una de las partes en que puedan descomponerse los trabajos, que deberá responder al coste de material, su instalación o conexión, cuando proceda.

      Pueden redactarse tantos presupuestos parciales como conjuntos de obra distintos puedan establecerse por la disposición y situación de la edificación o por la especialidad en que puedan evaluarse. Como resumen, deberá establecerse un presupuesto general en el que consten, como partidas, los importes de cada presupuesto parcial.

      ANEXO II

      Lista de parámetros a verificar en los proyectos de ICT
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      ANEXO III

      Modelo de acta de replanteo
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      ANEXO IV

      Modelos de certificaciones de fin de obra
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      ANEXO V

      Protocolo de pruebas para una ICT
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      ANEXO VI

      Contenido y Estructura del Manual de Usuario de una ICT

      El objetivo general del Manual de Usuario es informar a los usuarios sobre las funcionalidades que la vivienda dispone en lo que respecta a instalaciones de telecomunicación. Para ello es imprescindible que el lenguaje sea adaptado y asequible para el usuario no experto y se plantee siempre con descripciones visuales que puedan incluir croquis, dibujos realizados y fotografías. Además se debe añadir información sobre la documentación de las instalaciones de telecomunicación y de la normativa legal sobre la que se soportan estas instalaciones.

      1. Identificación

      Se identificará de forma inequívoca cada tipo de vivienda, local comercial o estancia común de la edificación a la que corresponde el Manual de Usuario.

      2. Objetivo

      Se reflejará el objeto general del documento.

      3. Introducción

      En este capítulo se hará referencia a la normativa de aplicación (Ley de Ordenación de la Edificación, Ley General de Telecomunicaciones y normativa específica de las ICT). Asimismo, se enumerarán los diferentes tipos de servicios de telecomunicación que la infraestructura instalada permite que sean recibidos. Por último, se dispondrá una relación de enlaces de interés con administraciones públicas competentes en telecomunicación, colegios profesionales, registro de empresas instaladoras, información de televisión digital, asociaciones profesionales de empresas instaladoras, operadores de telecomunicaciones con presencia en la zona, etc.

      4. Esquema de la instalación efectuada

      Se incluirá el esquema general de la infraestructura proyectada para el edificio que figura en el Proyecto Técnico, con las actualizaciones necesarias. Se delimitarán las partes comunes y privativas de la ICT y se establecerán las prohibiciones, recomendaciones de uso y responsabilidades de mantenimiento de cada una de ellas.

      5. Resumen de servicios instalados

      Se realizará una breve descripción de los diferentes servicios que han sido efectivamente instalados, así como de la oferta de operadores en la zona. En caso de instalación de servicios de Hogar Digital, se indicarán y describirán los servicios disponibles de acuerdo a la tabla de servicios del anexo V del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

      6. Descripción de la instalación interior de usuario

      6.1 Registro de Terminación de Red.

      Se explicará la función de este registro en cuanto a la delimitación de responsabilidades respecto a la Comunidad de Propietarios. Se describirá la función de este registro, especificando los elementos principales que lo contienen aportando esquema o fotografía del mismo y señalando la finalidad de los espacios para la colocación de equipos, en su caso, por parte del Operador. Se mostrará también su ubicación en la vivienda, a través de planos, esquemas o fotografías de la misma. Se prestará especial atención a incluir recomendaciones para favorecer la ventilación natural del registro y evitar su manipulación.

      •	Descripción.

      •	Principales elementos.

      •	Recomendaciones de Uso.

      6.2 Tomas.

      Se especificarán las diferentes tomas que se incluyen en la vivienda reflejando los servicios que el usuario puede recibir e indicando, mediante fotografías, planos o esquemas, su ubicación en las diferentes estancias. Se incluirán aquellas recomendaciones de uso que se considere oportuno.

      •	Tipos de Tomas.

      •	Número y Distribución de Tomas.

      •	Recomendaciones y consejos de uso.

      6.3 Redes y Dispositivos del Hogar Digital.

      En caso de instalación de servicios del Hogar Digital, se describirán las redes y dispositivos que lo componen, prestando especial atención a la ubicación y descripción de los interfaces de usuario de los diferentes servicios.

      7. Servidumbres

      En caso de que existan servidumbres de paso, se señalarán aquí aportando detalle mediante planos, esquemas o fotografías de la ubicación y finalidad de las mismas.

      8. Garantía de la ICT

      Se reflejará el periodo de garantía de la infraestructura, tanto de los dispositivos electrónicos, como de la canalización y el cableado, y sobre quién recae la responsabilidad de la misma, así como se citará la normativa legal que regula la misma.

      9. Documentación de las Instalaciones de Telecomunicación de la Edificación (ICT)

      Se detallará de manera breve la documentación de la obra ejecutada en relación a la ICT que se entrega al representante de la Comunidad de Propietarios de la Edificación, indicando el n.º de expediente que tiene asignada, citándose la serie de documentos que la conforman y la finalidad de cada uno, e indicando su autoría.

      9.1 Proyecto.

      9.2 Acta de Replanteo.

      9.3 Certificación Fin de Obra.

      9.4 Protocolo de Pruebas.

      9.5 Boletín de Instalación.

      10. Recomendaciones de mantenimiento para las instalaciones

      Se incluirán las recomendaciones pertinentes en orden a mantener en perfecto estado de funcionamiento la instalación ejecutada.

      ANEXO VII

      Protocolo de pruebas para la actualización de infraestructuras de recepción de señales de radiodifusión sonora y televisión digital terrestres
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        Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.
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Por la entidad de verificacion:
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N° licencia de obras de la edificacion:

Reunidas las personas, que figuran y que rubrican al final del presente documento, al efecto de
cumplimentar lo dispuesto en el articulo 6, de la Orden ITC/___/2011, de __ de 2011,

Hacen constar: Que, efectuado el procedimiento de consulta e intercambio de informacién establecido en el
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O  Modificacién del Proyecto.
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[ Afectan a las especificaciones del Anexo | del reglamento aprobado por el RD 346/2011
] Afectan a las especificaciones del Anexo Il del reglamento aprobado por el RD 346/2011
[ Afectan a las especificaciones del Anexo Il del reglamento aprobado por el RD 346/2011
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@ Se haré figurar la titulacion del autor del replanteo de la obra de ICT.

@  Seincluira el texto cuando proceda
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OEBPS/images/2011_10457_020.png
6.5. Recinto de Instalaciones de Telecomunicacién Superior:

Prevision
Prevision para Operador 2

6.6 Antenas conectadas a a tierra del edificio.

CIPara emisiones terrestres.- Seccion del cable do fiera (me):

I Para emisiones por satéite.- Seccion del cable de tierra (mi

6.7. Canalizaciones y Registros:

Elemenios.

[ Caniidad |

Registros de Terminacion do Red
‘Canalizacion Interior de Usuario ()
Registros de Toma

©
Proyecto Técnico.

7. Hogar digital

i existe, se
Técnico dela ICT, de acuerdo al Anexo V del Reglamento.

Fecha, firma y sello de la empresa instaladora

Proyecto





OEBPS/contenido.xhtml

    
      Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.


      
        		
          Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
          
            		
              [Preámbulo]
              

		
                Artículo 1. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones.
              


              		
                Artículo 2. Proyecto técnico.
              


              		
                Artículo 3. Proceso de consulta e intercambio de información.
              


              		
                Artículo 4. Requisitos exigibles a las entidades de verificación de proyectos técnicos de ICT.
              


              		
                Artículo 5. Procedimiento de verificación de los proyectos técnicos de ICT.
              


              		
                Artículo 6. Ejecución del proyecto técnico.
              


              		
                Artículo 7. Manual de usuario.
              


              		
                Artículo 8. Modificación de infraestructuras comunes de telecomunicación existentes.
              


              		
                Artículo 9. Requisitos y obligaciones a cumplir por el director de obra en una infraestructura común de telecomunicaciones.
              


            
            		
              [Disposiciones adicionales]
              
                		
                  Disposición adicional primera. Coordinación en la presentación de los proyectos técnicos arquitectónico y de infraestructura común de telecomunicaciones.
                


                		
                  Disposición adicional segunda. Competencias de las Comunidades Autónomas.
                


                		
                  Disposición adicional tercera. Supervisión de las actualizaciones de los sistemas de recepción de televisión digital.
                


              


            


            		
              [Disposiciones transitorias]
              
                		
                  Disposición transitoria primera. Adecuación de los proyectos técnicos, certificaciones de fin de obra y boletines de instalación.
                


                		
                  Disposición transitoria segunda. Presentación electrónica.
                


                		
                  Disposición transitoria tercera. Comprobación del cumplimiento de requisitos por parte de las entidades de verificación de proyectos técnicos de ICT.
                


              


            


            		
              [Disposiciones derogatorias]
              
                		
                  Disposición derogatoria única. Eficacia derogatoria.
                


              


            


            		
              [Disposiciones finales]
              
                		
                  Disposición final primera. Facultad de desarrollo normativo.
                


                		
                  Disposición final segunda. Fundamento constitucional.
                


                		
                  Disposición final tercera. Entrada en vigor.
                


              


            


            		
              [Firma]
            


            		
              ANEXO I. Contenido y estructura de los proyectos técnicos de infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios
              
            
            		
              ANEXO II. Lista de parámetros a verificar en los proyectos de ICT
              
            
            		
              ANEXO III. Modelo de acta de replanteo
              
            
            		
              ANEXO IV. Modelos de certificaciones de fin de obra
              
            
            		
              ANEXO V. Protocolo de pruebas para una ICT
              
            
            		
              ANEXO VI. Contenido y Estructura del Manual de Usuario de una ICT
              
            
            		
              ANEXO VII. Protocolo de pruebas para la actualización de infraestructuras de recepción de señales de radiodifusión sonora y televisión digital terrestres
              
            
          


        


      


    




























  

OEBPS/images/2011_10457_022.png
34.-  Niveles de sefiales de R.F. en la instalacion

() Sefales de RF a la entrada y salida de los amplficadores, anotandose los riveles en BV do a frecuencia
central para cada canal de TV digial

Nombre | _Sonales do RF_on dBv/75

Tipo de sefel | BandaiCanal | e emision [RTa cnirada del | Ala salda del
‘emisor (MHz)

(Empresa) amplificador amplificador

Television digital

@ Niveles de sofal de enlrada a vivienda en primera y Gllima planta o en primer y Glimo punto de derivacion de

cada finea troncal, ramales. Niveles. de Ias sefsles en BV en a ffecuencia central de cada canal para
Televsion igital
en ef mejor poor
Frecuencia central de | caso de cada ramal (dBuV/750) caso de cada ramal (dBV/75Q)
Tipo de sefal | Canai | canal paa tlevison . o
digital (MHz) amal amal
Tl 213 [a N[ T2 3[4l
oo [
ovision Foows |
el
o F cvnn

35-  BER para sefales do TV digital terrestre.

al menos, en los canales d television digia terresirs en o peor caso de cada ram:
Ramal 1 Ramal2 Ramal 3 Ramal & Ramal .10
Frecuencia del canal [WER [ BER| WER [ GER | WER | oER | WeR | oER | WeR [ ben |
T I T I I
| | I | I
I I I I I
36-  Conlinuidad y resistencia do la toma do liora.
T A tlora goneral def ediici.
Conexion O Atiera exclusiva
37 Rospuesta en frecuencia

Lo variacindoa diferencia donivel et ks rcusnciassupario o nfrior de cusluircanal, desde  enirada do os ampifcadores
Ta instalacién. sdo

supera
canales do'a misma naturaloza os ualo ioror a 3 B

4. cap i por
41
T Marca T Wodelo T
Cridad exteror T Wiarca T Wiodelo [ Caractorsias
s sialados en cabecera | Wares | Wodse | Caracterisions
42 Nivel do las sofales que se rocibon a a onirada y salila do cabecera
¥ peo
Wiordo | Nwverdo mejor STpeor
P sofaldo | caso de cada ramal WBWVITS) | caso do cada ramal (48,V/750)
Frecuencia | enirada en | salida en ] Ramal
cabecera | cabecera T3 ] 5 [ T T+ T
@) | (@)
T
N
43 BERp: Se media al menos, on os canales de eleviion digital por

Satfe an a poor caso de cada rama (Se incua o canal con peor ).

[Frec_delcanal | BER (amal 1) | BER (amal2) | BER (amai3) | BER (ramal 4

5. Observaciones.

La idad con vigentesy, en su caso, con el

Fecha, firma y selo de la empresa instaladora





OEBPS/images/2011_10457_021.png
Titular de la propiedad y caracteristicas de la instalacion.

Nombro o Razon Socil

1 it o Nombre delavia: [Nimerodelavia: N viviendas:
Tardela =
ropiedad
[ProP Provincia:
IF: Fax
Apelidos y nombre: Correo electinico: Fox
12 Adordel i
royecto o Estudio Thuk -
Fecres Direccion:
Teléfon
13- Nimero de RegisiroExpedionte:
ra- incorporados: (En a elo delos
2. Equipos de medda iizados en fa instalacion

Varca | Wodelo

e serie

2.1.-Medidor de campo

2.2-Medidor do resistencia de tlena
23.-Otros equipos (se describica fipo,
delo, n° do serie)

Con monttor
N0

Color: (]

34

‘Captacion y distribucion de radiodifusion sonora y television terrenal.

32-  Caldadde

Calidad de las sefiales de TDT que se reciben en el emplazamiento de la antena (caso peor).

' Nivel de sefial

D zonade cobertira:
O] nterforencia por olfo canal: (canal
Oser

33 Elementos xistentes on fa instalacion.
O Antenas
[ Mo [ Wossormeo ]
[Artonss | I

@) MastilTorreta

[T T
[

W slemenios |

Tongiud (m) I

Ampliicacion

Equipo de cabecera

Marca Modelo/Tipo

() Tipo de mezcla:
1. Elementos instaladk

2. Elomanios do mozclaniogrados onamplfcador d .1

() Distribucion

Tpo | Warca |

Modelo

Ubicacion

Derivadores

istribuidores.

ble coaxial

untos de acoeso al usuario

(Caso peon)






OEBPS/images/2011_10457_002.png
Lista minima de parametros a verificar en los proyectos de ICT

Punto |
nowmativa Descripcion Comprobacién
[ET documento
° [Aspectos administrativos y formales | o tablecido en el anexo | de esta orden y esta fimado por el autor
[En el Gaso que el proyecto sea un modiicado de uno anterior se inclura|
realzadas.
1 existr pagnas en blanco,
F— [Se incluyen todos los datos solicitados en o modelo de portada del
snexo | o estaaren
1
puon & coferents con T y pans Se e Tica
imers s poriaos e cas que o oy Toren s cemnios
118 [Descrbcion el eaiio o compieo i ”
poaly 6 altipo de
T1c  [Apicacion de a Ley de Propiedad e Soconpe T o e i e i o cormdadonde
[Horizontal del mantenimiento de Ia ICT
Jimiento.
11D [Objeto del Proyecto Técnico,

a descripcion de |
jsién terrenales
[Se especilica a topologia de [a red, fa situacion de Ia cabecera y s&

(Consideraciones de diseo. el qus se tncrdn ancuentspars s cacuos
‘comprueba que el disefio garantza a llegada de dos cables al

usuarioque permitan a dtibucien de a sl ona bandaS-

12Ab

Se \m:\uy

2 Ia ubicacion del edificio.
[En el caso que no se incluyan todos los servicios con titulo habilitante,
por fempo, pr o ecbirse, s usfcas razonacamente indcanco
los niveles medidos y el centro emisor

terrenales que se reciben en el
lemplazamiento de [a antena.

S5 copecien donce ot uheados o menas ecspioas
|Se especifica el

Elrdiero do fomes st coreciamerts e

12481

[Se incluyen Ios valores e la atenuacion hasta al menos Una foma por
iend,  mencs on o rocsancas an'a handa ds KTV o

(Caiculo de la atenuacién desde la Pt

atemativa.
@ banda 15-662 MHz lyla Denr (nma La Drec»smn de\ celwlo en dB debe ser de al menos
dos decimaies y o sup

s s T a8

12416

e saida, incluyendo
12413 |Amplificadores necesarios |de usuario. Caso de usar centrales amplificadoras o amplificadores de.
lbanda ancha, comprobar que estos son conformes con lo indicado en el
|apartado 4.3 del Anexo | del Reglamento.
[Niveles e sefal en forma de usuaro en
12a84  [veles de cenal en! e dentro de los.

[Se veri aTas senales digital
e v ave f vor o uparar 2 5005 para e sl Gofaes

[Product

m-zal e rene o v e mimere .

12A17

S espeches en e\ caso que s nstlacion o smpicsaes o
[ cac e cigibn

[Namero maximo de canales que puede
|distribuir la instalacion.






OEBPS/images/2011_10457_001.png
Proyecto técnico de it comun de ion
Proyecto Técnico de Comunes de Te
para la edificacion:
D
N° viviendas:
Ne plantas: N locales/oficinas:
Tipo via: Nombre via:
Localidad:
Cédigo postal Provincia:
Situacion
Coordenadas
Geograficas (grados, °N °E/O
minutos, segundos):
Nombre o Razén Social
NIF:
i ‘ Tipo via:
Direccién
Promotor ‘ Nombre via:
Poblacién:
Cédigo postal: ‘ Provincia:
Teléfono: ‘ Fax:
Apellidos y Nombre:
Titulacién
. Tipo via:
Direccién: _
Autor del Proyecto ‘ Nombre via
Técnico Localidad:
Municipio: Cédigo postal
Provincia: Teléfono:
Fax: Correo electrénico
Verificado por:
Fecha de
En a

presentacion






OEBPS/images/2011_10457_004.png
Punto

e Descripcion Comprobacién
Resumen de | [Se nduye un
12C106 g
1202 |Redes interiores do usuaro [Se especifica ol po de cables y Ia GStTbUGGN e 1as Bases Ge Acceso

cto)
Tos servicios,

ajustan a

anexoV
| mediante Real Decreto 3462011, de 11 de marzo.

T2E_[Canalizacion e niraestuctura de istibuc
aes esquoma _[S¢ GESCIBIaN a8 Coneideraciones tenidas en cuenta, usiicando
general gl edifcio. [copeciamente . Pl
1260 [Reoos de insiaaciones e s recintos son Gel 1po y Amensiones adecuadas a las caracterisicas
e Ia edifcacie
T Gimensionamierto G6 1a CP'y Tas Gmensiones de 165 RS son
2 de aue haya demenios de reamplifcacin en'a e o
rbucion, dchos elementos se sitien en un registo secundario
12gc |canslizacien Principal CP) y Registros ahelond oo it s6cece. En o eyt oo oot
[Secundarios (RS), En el caso de q
lenun , este debera
o
1.2.E g de la memoria, mediante aplicacion de la disposicion
amcmna\ sequndadel Reglaento
Sy RPson
1284 |Regstros de Paso (RP) cetuates o s coacerisics s o cctcacon
T2Ee [Regstros de Terminacién dé Red (RTR]
disefado
1261 [Canalizacion Iterir de Usuario Qe
todas Ias canalizaci estrella
156 camprusba qus
o En cada una o as dos estanciasprincipaes existen: 2 egistros
egistro que|
eaipe BAT con 2 tomas). 1 regropara tom de cabls coniles
12Ef  [Registros de toma TeAY

[servicios de RTV.
lb) En el resto de fas estancias, excluidos bafios y trasteros, existen: 1
registro para

e cabes coaxiles para cenvicios de RTV.
) En la cercania del PAU: 1 registro p

|Aspectos generales.

Planos

[[o8 plancs son clarcs y Concisos, no estan pixelados o presentan

instalaciones de otros sevicios ajenos a fa ICT que puedan prestarse a

[Se incluye un cajetin en cada plano con los datos del proyecto y del
Jano.

Y] Pl generalde stuaciondel o |52, 197 o P can e 0ara cericacon dea ubicacan del
27 @ 5
[En el caso de utizar
224 [Instalaciones de ICT en planta sétano o lementos necssarospara reahza Josgros mediane clementos
garsje (en su caso). izarla e radio minima de 350 mm.
s= ompreuss Bbcacan do1s 2asie e anrada o do Semens
228

instalaciones de senvicios de ICT en
nta baja.

 la susttuya, la ubicacién del RITI y ¢l acceso hasta este de la
enlace.






OEBPS/images/2011_10457_003.png
Punto 5 y
ot Descripcion Comprobacién

mentos.
isién por satdlfe

Selcion el smplszam
e 08 parbsts o
1280 i e st S SRS ok e e i 8 et
Catodo dolos sepertespara’s
1280 [nstascin se ncayen
I sota ce sate
ctnto 1o sancas a8 R S e T
12801 .
3 odo de anexo: Deberin e dsiacada 98 ruaoones nasa
[omas en e SS03160Mrs +_[onodode aneso e
12802 [forues enpiuate e vertca cue o rizaco e terior a 2008
12Bc3  |Amplificadores necesarios, nivel de
2noe R Goseaentoma de ueuaro e [Se verfca T 7

IAcoeso y Gsibucian der
lancha (TBA

T2C1at
120122

[Calculo y dimensionamiento de la redy

o

ares.
Se "ha calculado la atenuacién desde punto de infrconexion hasta 1

dela

12013

instalacion. para el caso de pares wrenzacos

Se especifica la distribucien de los cables.

[Esiructura de it Conexién
Domecaomamiants St oe

1201as
|cada planta |
ores Temma ;
o ads woons [Cene
T2CTh T Raden i coble somedie
it smamsopemens 5 aeres
120102 fome alanormata
o =
12010s (ot g pmsnatos s e e T s o peere
oo
B e o g o e
12104 [omersonamenc £ smensonarsere
oo ReRe G o e e [oa e o v oo ST G e o

raia oo oo coles conusen Jelementos.

12C1c1 La topologia es adecuada para a distibucion de viviendas.

los puntos de
12C102
‘Dma |dstribucion por planta es correcto.

o

12C1.c3  [Caleulo de parametros bisicos.

punto
[RTR mas alejado y se encuentra dentro de los parametros
establecidos.

[Se especificala distribucion de los cables
[ET dimensionamiento del punto de nterconexion y e 1os puntos de.

12C1.c5  |Dimensionamiento
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e I |
Tipo de cubierta |

. Elementos de las redes de distribucin y dispersion:

C. Puntos de acceso al usuario (Distibuidor):

Plarta ™
Cantidad
Tipo.

Modelo
Caracterisicas
especificas

. Medidas a realizar on la red de cables Coaxiales.
hasta ol PAU, de lo a

red de distiibucion (se comprobara para todos los PAU) es:
1. Méxima medida:
2 Minima medida:

5.1.4. Rod de cables de fibra épica,

A Registo
. Punto de interconexion de operadores.

'DEspacio disponible debidamente senalizado

o

fbra opt

‘Conexiones de cableado de flba 6p1
‘Canfidad do conexiones en el punto de
interconexion
Marca.
Modelo

. detallando a vivienda a Ia cual pertenece

o
ada uno de los enlaces.
8. Red de distribucion / dispersion.

a. Cables:

[Nomeo T 1]
| Tipodecubieta 1 ]
| Didmetroexterior [ ]
[Caracteristicas especificas | ]
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b. Conexiones de cable de pares trenzados pertenecientes a la comunidad.

[ Gonexiones do cableadode paresrenzados |
xionos en ol punto de.

oo de oedlr (mcluyendn Galegoria
n SO EC 11801)

ey

o
ada uno de los enlaces.
8. Red do distrbucién / dispersion.

a. Cables:

: la cual pertenece

D. Medid Jizar on
Registro principal hasta cada PAU

Cerliicacion de prueba en el mejor | Ceriicacion de prueba en el peor
Vercal | Ti vertical
Vivienda | certficacon | o1 giug | Atenuacion | PasarFalla | Longitud | Atenuacion | Pasa/Falla
o Ta instalacién, reflados
. en cuanto a X jory el peor caso de
cada vertical.
5.1.3. Red de cables coaxiales.
A
a. Punto de interconexion de operadores.
DEspacio disponible debidamente sefialzado
O Canalizacién de acomeida instalada y equipada con hilo guia
b. Conexiones del cableado coaxial pertenecientes a a comunidad.
Conoxiones de cableads coaxial
“Cantidad 46 conexiones on of
punto de interconexion
Tipo de conector
Marca
Modolo
DEn debidamente identiicados y eliquetados.

8. Red do disrbucion/ dispersion
a. Topologia:
D Topologia Arbol - rama

O Topologia Estrella
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D. Medidas a realizar en la red de cables Coaxiales

Valores de atenuacion:

La atenuacisn medida desde el PAU hasta cada toma de usuario es:

1 Atenuacion Méxima medida:
2 Atenuacion Minima medida:
6.C: d ¥ registros.

6.1. Arqueta de Entrada. (Si no se instala describase Ia alterativa)

62. Canalizacion Externa.

Tipo do tubos W° do fubos.
I

6.3, Canalizacion do Enlace.

a. Inferior:
[ Tipode N°y dmetro (ubos) / | - ‘ Arquetas o ‘
[ contmesin ! s | 10 cont T =l
Tubos.
Canalelas I I I I ]
b. Superior
Tipo de Tipo de. N° y diametro (ubos) / ‘Arquetas o
[ contuston | bt | 1 o | o0 | " |
[[Tubos I I I I
[Canaletas | I 1 I ]

6.4. Recinto de Instalaciones de Telecomunicacion Inferior.

Caraclerislicas gonerales
Pirrlones
[Caracteristicas constructas
umcamon el recilo
ndido do Gables.
o ontiane
jar do

‘centralizacion de contadores.

Valor de Ia resistencia
cbciics som eleion i hers )

Rogistio prinipal de Gable d6 pares.
[Rogistro para cabes de pares (Comunidad). Equipado sequn 5.1.1
[Provision para Operador 1 T

[Previsién para Operador

Registro principal de cable de pares trenzados.
[Regisiro para cables de pares lrenzados (Comunidad). Equipado segin

5.1.2

[Prevision para Operador 1 [

e s gl ooniies Comurkia. Eq in513
Provision para Operador 1

[Recier para ctlesdo ra plica Comunidad) Equipado segin 514
[Prevision para Operador

Gptica
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D.Medidas a realizar en la red de cables de Fibra Oplica:

Se realizarén

Vertcal | Tipode caso de a vertca
Vienda | cetficacion | | ongiug | Atenuacion [ PasarFala | Longitud | Atenuacion | PasaiFalla

o
on el presente en X mejory el peor caso de.
cada vertical

5.2. Red interior de usuario.

521 Red Interior de Usuario de Cables de Pares Trenzados

A.Punto de Acceso del Usuario:

D Todos los cables do la red
miniatura en el interior del Regisiro de Terminacion de Red.

Tipo de conector I ]
Categoria
[Camcteristicasespecifics | ]
8. Cableado de pares trenzados ena red interor de usuario.
Tipo de cublerta. T ]
Diamero exterior

‘Caracteristicas especificas.

C. Namero de tomas:

DExisten todas vivienda, su o o
estén

o L

D. Medidas a realizar en la red de cables de Pares Trenzados:

Se realizarén

Vivienda | Tipo de
Toma | cerficacén | | ongitug | Atenuacion | PasafFalla | Longitud | Atenuacien | Pasa/Falla

5222 Red Interior de usuario de Cables Coaxiales

A. Punto de Acceso del Usuario:

i de conedior
[Caracleristicas especificas | ]
8. Cablos coasals o 1o triordo usuar
[imer T ]
Tipo do cubeta I 1
Dot e
[ Caractrsicas espegiieas [ |

. Nimero de tomas:

O Existen todas las y vivienda, su o
, estan
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Certificacion parcial (ordinal) y Gltima de fin de obra de infraestructura comun de telecomunicaciones
o
Como director de obra de la ICT mas abajo descrita,
Certiica
Que el dia. ha sido finalizada a ejecucion de la Instalacién de Infraestructura
Comin de Telecomunicaciones, realizada bajo mi direccion, correspondiente al edificio cuyos datos se
especifican a
Proyecto Técnico de Infraestructura Comun de
. Telecomunicaciones para la edificacion (FASE N Y ULTIMA)
Desciipeion
Ne plantas: Ne viviendas: Ne locales/oficinas:
Tipo via: Nombre via:
Situacion Localidad
Cadigo postal Provincia,
Nombre o Razén Social: NIF.
Direccion: Tipo via
Propiedad Nombre via:
Localidad:
Codigo postal Provincia:
Teléfono: Fax

(1) Se in
Y que la

Nombre o Razén Social
Nimero de Registro:
Apelidos y Nombre: .

Empresa instaladora

Titulacion:
. Tipo via
Autor del proyecto  Direccion Nombre via

enico Localidad
Municipio Cédigo postal
Provinci Teléfono

Correo electrénico,
Ayuntamiento Numevu de expediente

Jefatura Provincial de | provincia:
Inspeccion de
Telecomunicaciones  Numero de Registro del Proyecto:

Pvcyecm vericado gy (1) Nomero:  (2)

Lugar y fecha_En
caré el nombre de a enidad de verificacén. (2) 52 ndicara e imero de verlicacién del Proyecio

de Replanteo, con los datos especificos del material instalado, los valores obtenidos en la medicion y las

verificaciones realizadas reflejadas en el Protocolo de pruebas adjunto, por mi supervisado. Asimismo se ha

comprobado que la entrada en servicio de esta fase, no ha supuesto perjuicio alguno para la instalacion y

funcionamiento de la ICT de las fases anteriormente ejecutadas. Con la presente certficacion y las
expedidas con los siguientes datos identificativos:
Certificacion parcial \° de registro Fecha de presentacion
" AAAAAAA XXYYIZZ
> [FEEEEEE] XXIYYIZZ
N cceeece XXVYIZZ

Queda

nalizada la instalacion completa de la ICT de manera conforme al Proyecto Técnico

correspondiente.

Firma

ejecucion se ha llevado a cabo de manera conforme al Proyecto Técnico correspondiente y al Acta
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Certificacion parcial (ordinal) de fin (*) de obra de infraestructura comin de telecomunicaciones (*)
/D*

NIF:

Como director de obra de Ia ICT mas abajo descrita,

Certifica

Que el dia....de. de....ha sido inalizada s jecucion de a Instalacicn de mmsuumm Comn de
realizada al edificio a continuacion:

Proyecto Técnico de Infraestructura Comn de Telemmumcauanes para
Ia edificacion (FASE N

Descripeién
N plantas: N viviendas: N locales/oficinas:
Tipo via Nombre via
Situacion Localidad
Codigo postl Provincia
Nombe o Razén Social NiF
o o0
Propedad o
Codigo postl Provincia
Teléfono: Fax
Nombre o Razén Social
Empresa nstaadora 10mE00 & Ra20 o
Apelidosy Nombre:
Tiulacién:
Tipo via
Autor del proyecto  Dreccio Nombre via:
téenico Locaiidad
Municiio: Codgoposl
Provincia Teléfon
Fax Cormes lesianis
Ayuntamiento  Ndmero de expeciente.
Jefatura Provincial e Province
Inspeccion de
Telecomunicaciones  Nimero de Registro del Proyecto
Proyecio veriicado por: Entidad (1) Namero: — (2)
Lugaryfecha __En__,a

do verficacion
},uela cieouion se ha levade 2 cabo o manera conforme I Projecto Técrico corespondiete y l Ac de
Replnieo los Ia medicion y

efiiados enel Frotocolo de rucbas aduio, po i eupenisado. AGTeo g6 ha COMprobaco qUe I
entrada en servicio de esta fase, no ha supuesto perjuicio alguno para la instalacion y funcionamiento de la ICT de las
fases anteriormente ejecutadas,

Firma
()La ondicionada a la 6 certficacidn final, una vez
“Labadas las obras contempiadas en sl Proyecto Técnice
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F. Namero de tomas:
[

O Existen tods
ety Toms
ae P—
53, Nvolo dosalos do . F.anfantlcn
A. Sefiales de y e tand la
oo s s o an 2 s
- e S G RE s BVTED
00 | oontacarat | comiel | omion [ arvass o TR e g
oy | Empoen | ampitesior | amattar
Toerion
e
i
She

5. Niveles de sefial en toma de usuario en ol mejor y peor caso de F M.y T.V. de cada ramal segiin Proyecto Técnico.

2. Banda TOT+FM+DAB. dola

Nivel do senal o
prueba en el peor
caso de cada ramal

Tipode | g, | Frecuencia central de canal para 0
sei ana television digital (MHz) (@BVI7S Q) (@BpVITS 0)
1

Nivel do sonal de-

ol
Ramal Rama
EAENE] P
Telovision e
digtl =
i Fo
05 Fo
b. por
satélte) 2 v
oo loha d cadatamal para e hocuencias Sancainas ona bonda.
Salda dol mefor caso de cadaramal | peor caso do cada ramal (BUVITS
Frecuencia | simulador de FI @Bpv7S 0
en cabecera Hamal Ramal
@B) TT2]3 [a[ N[ T[2]3 4[N
I | ] I ] I I ] I
2°F. I I I Il I I 1 1
3FL T I
3.4.MERy BER para sefales de TV Digal Terresire.
BER.al o cigih
[ Ramais | Ramard | RamalN ]

Frecuencia del canal | ——Ramall Ramal 2 Ramal 3
WMER | BER | WER | BER | MER | BER

Il I
T T T

WER | BER | WER

3.5, Continuidad y resistencia de la toma de tierra
Parameto Valor
Continuidad q
Resistencia:
Scccion del cable de forma de lera [
| 2 fome genera il edfe._|
Conexion D tiona excl
e oo
36, Respuesta en frecuencia
@ infeior de cualay X
La diforencia

o uatuir toma, oo
Cantien da 1 mistres nensreiase 2 koual o Miarint 85 B,
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1. Promotor y caracteristicas del edificio o conjunto de edificaciones.

Nombre o Razén Socal
Tipo de via [ Nombre de la v
1.1, Promotor: <. [ Poblacien
Provingia:
NI TTel: TFax
2 Apolidos
Nombro: TNE

(3 Nimero de oo do obra

1.4. Nimero do Expedients JPIT:
1.5. Situacion y descripeion del ediicio o conjunto de edificaciones:
T Numero de Registro:

5.5
1.6. Emprosa instaladora:

1.7. Nombre y titulacién del director de obra: (S1 existe Direccién de Obra

1.8. Relacion de materiales instalados: (En a relacion se incluiran marca y modelo e los materiales instalados)

2. Equipos de medida utilizados en la instalacion:
[Modelo | Weserie | Observaciones |

Equipos. Marca
Con monitor: 0
BIN: O Color 01

2.1, Medidor de campo

22 Medidor de resiste

2:6. Medidor de polencia dplica y testeador de fibra opiica
monomodo

para FTTH.
2.7, Equipo Analizador / Cerificador d Redes

7
28.

3. Captaciony

Ia antena (caso peor).

[OMER <23 aB
(2348 SMER <25 48

3.1, Calidad de k los de TOT

(125 dB SMER <27 d8
27 dB SMER

3.2, Elementos componentes de la instalacion.

A. Antenas.
Antena | Marca | ModelorTipo

NS I
B. Mastil/ Torreta.
I S A
C. Amplifiacion.
[ Elementos. [Marca | Modelo/Tipo |

Equipo do cabecera

Amplficadordeextension | | |

D. Tipo de mezcla
a  Elementos instalados

Elomentos de mezcla integrados en amplificador de Fi

b
E. Distribucion (Se espe ia v
Elementos Tipo | Marca | Wodelo Ubicacion
Dervadores.
Distribuidores
‘Cable coaxial
Punos.
Tomas
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C. Puntos de distribucion.
a. Tarjetero: O Instalado; 0 Correctamento marcado.

b. Reglotas de los puntos de distribucion.

Plarta T > £ T
Cantidad
=
Modelo
Caractorisiicas
espeoificas
T T I = T £ T o
I 1 I I
D. Puntos de acceso al usuario:
Planta T = £ n
Cantidad
Tipo
Modelo
Caraclerisiicas
especificas.
E.Medidas a realizar en la Red de cables do pares:
a La ica medd s . entre cuandose
linea en ol PAU todos los PAU) es:
1. Méxima medida:
2. Minima medida:
b,
red, no
do
1. Valor minimo medido:

. Continuidad y correspondencia

Regito prnopal Veriat Puiode SeibusnRe0SY | e |
v Roglta] poscan | 00| 90 | s [ Rogiea| posiion | Fiane’
Abveviaturasa utzaron o ok Estado
6 Parbueno
A Aberto (1o dolos s ol pr o lene contnidad)
co:
c1as par 14 con 119

T: Tierra (Contacto metélico enre los hils del par  fa pantalla del cable)

51.2. Red do pares trenzados.

A Trenzados.

CIEspacio disporible debidamente sofalizado

o
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4. Capt v por satélite. (Si existe).

4.1, Bases para las antenas parablicas.
DOSituacion respecto a plano.
0 Construcsion de acuerdo al pliego de condiciones.

42. Cuando en'la ICT a 4 inclur

Caracleristicas.

Caraclerisioas.

Caracterisicas

43, L cabecera en
yen ¥ peor
Niveldesenal | oo T el de senal do prusba on of | Niel de senal do prusba en of
doontradaon | Nweldesemal | T caso de cada ramal |
Frecuencia | cabecera " (GBI Q) (@B )
Ramal Ramal
(@ByV) K I N K
TFL I N I I |
2°FlL I I I I
FFL | I I I I

4.4, BER para sefales de TV digital por satélte.

Se medird a tasa de- 1 en

[ Frecuencia del canal | BER (amal 1) | BER (amal2) | BER (ramai3) | BER Gamal4) | BER Gramal ) |

5.

5.1. Redes de distribucion y dispersion.
5.1.1 Cables de pares

A Registro Principal de Cables de Pares (Punto de Inferconexion).

DOEspacio disponible debidamente sefilizado.

o

b. Regletas de la comunidad (regletas de conexion de salida).

8. Red de distrbucion/dispersion.

a. Cables:

[Nomeo T T T 1]
[Tpodecubleta |77
Calibre / N° de pares N I I
i I I S

ipo do cubi

b. Nimero total de pares conectados en el RITI:





